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Prinzipschema ZEV

Mehrere Gebaude / Mehrere Netzanschlusse
Ruckbau auf ein Netzanschluss

Zdhler fur Produktionsanlage
> 30 kVA AC zwingend
< 30 KVA AC kein Zahler
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Sicherung oder kWh z.B. Verbrauchsstitte
Trennstelle Einfamilienhaus
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Transferierung der Ampére méglich (z.Bsp. 100 A)

63 A : 40 A |
Ej} Anschlusskasten Musterweg Nr. 18 bestehend Ej} Anschlusskasten Musterweg Nr. 20 wird aufgelost

HAK 60 A mit eingesetzten HAK 60 A mit eingesetzten
&3 A Anschlusssicherungen 40 A Anschlusssicherungen

Die Werkvorschriften gelten uneingeschrankt und sind vollumfanglich anzuwenden.



